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B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                                                      

1. Lokalizacja inwestycji 

 

Realizacja inwestycji nastąpi w IX i X nawie hali A2 na terenie firmy Dozamel Sp. z o.o. we 

Wroclawiu przy ul. Fabrycznej 10. 

 

2. Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 

2.1 Zaprojektowanie i budowa  centralnego systemu filtrowentylacyjnego typu Push – Pull w 

nawach IX i X hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10. 

2.2 Zamawiający posiada aktualny certyfikat ISO w zakresie zarządzania BHP, w związku z czym, 

dopuszcza tylko i wyłącznie wykonywanie robót nienaruszających obowiązujących przepisów 

prawa oraz norm objętych zakresem powyższej certyfikacji. 

2.3 Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość zamówienia w terminie nie dłuższym niż 26 

tygodni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia. 

2.4 Wykonawca w trakcie wykonywania robót związanych z budową centralnego systemu 

filtrowentylacyjnego typu Push – Pull w nawach IX i X hali A2 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we 

Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 oraz w trakcie wszelkich robót towarzyszących jest 

zobowiązany na swój koszt zapewnić dostęp do posesji, obiektów i pomieszczeń sąsiednich. 

2.5 Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia wykonywane będą w czynnym otoczeniu 

przemysłowym, a w hali, w której prowadzone będą prace budowlane i instalacyjne odbywa się 

produkcja w trybie trzyzmianowym. 

 

3. Informacje dodatkowe 

 

Integralną częścią niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik Nr 10 do SIWZ.  


